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® | A ESTRUCTURE SE UTILZARA CON _’_‘_-,_.-@ |
& CAZLES ASLAN0S AUTOPORTARTES DE | |
MEACION OFE ALLIMND HASTA J5mmi ~JCJ L
o FARA TAES O MENOS ACOMETINS, | |
R ¥ 4 meene  ELEVACION PERFIL
SE ESPEDIACARA COMD E1/S5 SIMEOLD
® mreqt SEGUN REQUERINEENTO DE WADERA COMCRETD
OE LAS REDES Y ADOMETIDAS
E1 JEI/S
™ 12 ARASDELA CUMDRADA, CURMA DE 57x57 mm, AFRERD DE 18mm & 1 1
i1 FLEJE DE ACERD |MCMIDABLE DE 19mm PROVIETD DE HEBILLA 1 [+]
10| CONECTOM RMETALICE. PARA N 28 mm2/Cu 4=10 mmd, NEUTRO DESNUDO, TP0 SR i [i]
9| COMECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA A 35 mmi/Cu 4—10 mm2 FASE ASLADA, T PERFORACION fEreq| ©
a COMDUETOR DE Cu RECOCOC, TPO mIxy, BiPOLsR, THPOLAR O TETRAPOLAR 10 mmad, . MEG 1.2 [+3
i CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR MEGRO & &
& PORTALINEA, UNIFOLAR DE K G, PROVISTO DF PN DE 10 mn# 2 | sareqs
5 PERNDO DE AT DE 13mme, PROVIETD DE TUEZRCA Y COMNTRAT. LONMGC. SEGUM REQUERIMIENTD 1 B.reg,
L Chdn DE DERMACIOM PARA ACCNETIDAS DOMICEAARGS SISTEWA JB0/220 v, 440230 W o 20 ¥ 1 i}
3 PERNG CON GANCHD, DE 16mme, PROVIETO DE ARAMDELS, TUERGA 7 CONWTRT LONG. SEGUM REQUERMIENTD] o 1
i i CRAPR DE SUSPENSION ANGULAR DE ALEACION DE ALLMSD 1 1
1] POSTE DE MADERA O COMCRETO 1 [
comgo  |MEM BESCRIPCION AT,
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
REDES SECUNDARIAS i
ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTD ¥ ANCULD PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES 001
TiFO E1
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® LA ESTRUCTURA 5E UTIIZARR CON CABLES :
NELADCE AUTCPORTANTES DE ALEACWIN DE

ALLUMINIC HASTA DE 35mmai

ELEVACION

& I  PAAR TRES O WEMNOS ACOMETIONS,
WO BE |MSTALARA LA CAJA OE
DERMACION ¥ LA ESTRLCTURA SIMBOLD

e S RN . SR MADERA CONCRETO

® greq: SEOUN REQUERIIEMNTD DE

O LAS REDES ¥ ACOMETEOAS _@7__@;,_

£2 [e2ss
15 | COMEFCTOR, PARA A 25 mmz, NEUTRD DESNUDO, TRO CURA &, reg, (8,1
14 | CONECTOR AISLADD, PARA Al A0 mm7. FASE ASLADA, TIPD PERFOAACION L PE S e

12 | ARANDELA GUADRADA CURMA DE 5757 mm AGUJERD DE 18mme Z z

T ] 12 | CORREA PLASTICA OF AMARRE, COLOR NEGRO I

11 | CONOUCTOR DE Cu RECOGDO. TFD MY, BIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mwmz, G.NEGRQ 12| G

10 | REJE DE ACERD MNCMIDABLE DE 19 mm, PROVISTA D€ HEBILLA 1 o
3 PERND OE NG DE 13 mme, PROVISTO DE TUERCA ¥ CONTRATUERCA. LOG. SEGUN RECUERMEENTO 1 |sreq.
8 | PORTALINEA UNIFOLAR DE AF, PROVITO DE FIN DE 0 memd 2 [®reg

7 G4 DE DERMACON PARA ACOWETIDAS DOMICILIARIAS SISTEMA 380/220 W, 440 = P20 W o 230 ¥ 1 o

§ CONECTOR BMITALCD, PARA A1 25 mm2/Cu 4-1¢ mm2, NEWTRO DESNUDGTIPO CURA 1 o

3 CONECTOR BIMETALICD. AISLADGD, PARA A 35 mm2/Cu 4—10 mm2, FASE AISLADA, TFD PERFDRACION wreg.| [

4 | TUERCA-CUAL OE M5 PARA PERNC DE 18mmi 1 1

3 | PERND COW (MAL DE &G DE 16mme, PROVSTO DE TUERCA ¥ CONTAT. LOWG. SEGUN REDUERIMENTO 1 1

& 2 GRAPA DE MMCLASE COMICA  DE MEACION DE ALUMINID 2 2

1 | POSTE DE MADERA O CONCRETD 1 1

conGo  |ITEM DESCRIPCION CAT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
REDES SECUNDARIAS .
ESTRUCTURA DE CAMBID DE SECCION PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES 002
TIPC E2
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* NOTA ¢

® LA ESTRUCTURA SE UMLIIARA CON CABLES
MSLADDS AUTDPDRTAMTES DE ALEACICM DE
AN HRSTA DE X3mm2

w» FARA TRES G MEWOS ACOMETIDAS,
N SE SNSTALARA LA CAM OF
CERNAGON ' LA ESTRUCTURA ELEVACION
SE FESTCIMCARA COMG E1/%

SiMBOLO
& mreqo SEGUN REQUERMSENTD DE
DE LAS REDES ¥ ADOMETIONS WADERA | COHCRETO

P | L

E3 Eif‘i
L3 | ciNTA AUTCFUMDENTE PARA EXTREMO DE CABLE 0 |xreq)
- | 12 | COMMICTOR DE Cu RECOCIDD, T80 MIXY, MPCLAR TRIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mm2, CAEGRO 1,20m o
11 | ARANDELA CUADRADA CURYA OF 57257 mem ARLERD DE 18mme. |z
10 | COAREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRD L]
? | FLEJE DE ACERD INDWIDABLE DE 12 mm, FROWSTD DE MEBILLA 1|0
B | PERND DE &G DE 13 mme, PROMETD DE TUERCA ¥ COMRATUERCA LOMGTTUD SEGUN REQUERIMENTO 1 |ereq.|
7 | PORTALINEA UNIPOLAR DE &G, PEOVISTO BE PN DE 10 memd i |erog.|
B | Ca DE DERNACION PARA ACOMETIDAS DOMICILWRIAS SISTEMA 380,/220 V, 440-220 W o 230 ¥ 1 0
5 | COMNECTOR BIMETALICD, PARA Al 35 mmi/Cu 4—10 mmi, MELTRO DESwUDO, Teo cURa 1 []
4| cosmCToR BETALICO ASLADG, FARA A 35 mm? 0 4—10 memd, FASE AISLADA, TIPD PERFOAACION oreg.| ©
3 | PEms0 COM ML, DE &G DE t0mme, PROVISTO DE TUERCA ¥ CONTRT. LOMG. SEGUN REQUERIMENTO 1 1
& ? | cRARA DE ANOLAE CONICA DE AEACION DE ALUMNIG 1 1
| | POSTE DE MADERA O DOMCRETD 1 1
cooco  [Tn DESCRIPCION CAT,
MINISTERIC DE ENERGIA Y MINAS
RECES SECUNDARIAS ezl
ESTRUCTURA DE EXTREMO DE LINEA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES 003
TIPQ E3
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LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA GO CASLES =
MELADDS AUTOPOSTANTES OE ALEASON DE | ..-——""@
ALUMINKG HASTA DE 35mm2 il
“ ® PARA TRES 0 MEMOS ACOMETIOAS, — SIMBOLOD
O 5E INSTALARA LA TR OF
CERNACION T LA ESTRUCTURA ELEVACION MADERA | CONCRETO
SE ESPECIFICARA COMO E4/5
® grog. SEOUN REQUERMIENTD OE y &
DE LAS REDES Y ACOMETIDAS
£e Jeafs
13 | ARANDELA CUADRADA CURVA DL 57x57 mm AGUWERD DE 1Brmms ? H
b 12 | CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NWEGRD el
i1 | CONDUCTOR DE Gu RECOGIDG, TIPO NZXY, BFOLAR, TRFOLAR O TETRAPOLAR 10 mme, CMEGRD w2l o
10 | FLEIE DE ACERD INDEIDARLE DE 19 mm, PROVSTA DE HEBILLA 1 o
% | PERMDS DE 07 DE 13 remd, PROVISTO DE TUERCA ¥ CONTRATUERCA. LOC. SECLM FEQUERMIENTO 1 |areq,
& | POARTALINEA UNIPOLAR DE K0T, PROVISTD DE PN DE 1D mme 3 lnreg.
T | cAM DE DERIVACOS PARA ACONETICAS DOMCILWRAS SSTEMA 380/920 ¥, 440 — 220 ¥ o 220 ¥ 1 [
6 | CONECTOR BRMETALICO, PARA A 25 mmi/Cu 4=10 smerd, MEUTRO DESMUOO, TIPO CUAA 1 [1
5 | CONECTOR BMMETALICO ASLADD, PRRA A 358 mmid/Cu &-10 mm32, FASE MSLADA, TIPD FERFORACION areg. | O
| TUERCA—OJaL DF &G Pt BERNO BE 1fmens i i
4 | PERND CON DUAL DE AC DE |Gmme, PROVIETO DE TUERCA ¥ CONTRT. LO%C. SECUN RECUERIMENTO 1 |
& 2 | gmafe DE ANCLAIE CONGA DE ALEACION DE ALLMMID Fl i
1 POSTE DE WADERA O CONCRETO i 1
CODIGO  [ITEM DESCRIFCION CANT.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
REDES SECUNDARIAS AR
ESTRUCTURA EXTREMO DE LINEA CON DERNMACION PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES 004
TIFO E4




Norma DGE “ Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para L ineasy Redes Secundarias 8de8 para
Electrificacion Rural”

wlLh [ETRUCTURL 5§ UTRITARA COM CARLES
ASLADDS AUTOPCRTANTES DE ALEACHON DE
ALUUMINEG HASTA DE 35mimd

BEARA THES O MENDS ACOWETICAS
WO SE INSTALARA LA Cade DE
DERMACIDH ¥ L ESTRUCTURA
5E ESPECIFICARA COMGC E5/S

® preg: SECUN REQUERMIENTS DE
DE LAS REDES ¥ ACCMETIDAS

POSICION O RETEMIDA
= s E

27

108 200 200 |

)
o1 No

+
_ﬁ____,@ SIMBOLO
7 + WADERA CONCRETG
I
o . . —@?— —Qﬁ)—
ELEVACION FPERFIL
B3 [E5/5
16 | COMECTOSR, PARA Al 05 mmd, NELTHD DESHUDD, 190 CLRA 1 ¥
3 | COMECTOR AISLADD, PARA 4 35 memd, FASE AISLADA, TIPO PERFORACIN B30, fr.rec,
1% | ARANDELA CUADRADA DRV DE 57x5T mm AGUIERD £E 18mme FlE
13 | CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR MEGRD 5 5
. 12 | CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TR0 N2dY, BIROLAR, TRPOLAR 0 TETRAPOLAR 1D mes2, CHES L2 |0
11 | FLEJE CE ACERD INGROADLE O 18 mm. PROYSTA DE HEBILLA 1 | @
10 | CONECTOR BIWMETALICD, PARA Al 28 im0y 810 mmd, WEUTRD DESWUDD, TIPO CURA .9
¥ CONECTCR BINETALICO AISLADD, PARA A1 35 srenl/Cu 4-10 /mmd. FASE ASLADA, TIRO PERFORACION wreg | O
B | PERNOS DE AT DE 13 mwme, PROVISTO DE TUERCA ¥ CONTRATUERCA. LOG, SEQUN REOUERMIENTD i jareq.
T PORTALINEA. LUNIPOLAR DE &G, PRIVIETC DE P DE 10 mme 2 |a.req.
B | CAM DF DERMACION PARA ACOMETIOAS DOMICLUARAS SSTEMA 380/220 V, 440=200 V o 220 V ]
& FERNDG COM AL, DE &G DE MGmm#, PROVETD DE TUERCA v COMTHT. LONGE SEGUN RECUERIMENTD 1 1
* FERND COM CAMNCHC, DE 1Bmme, PROVSTD DE ARAMDELA, TUZRCA Y CONTAT. LOMG. SECUNM REQUERIMENTD 1 1
& CRAPA [E ANCLAJE COMCA DE ALESCION DE ALLMINID 1 1
5 1 GRAPR DE SUSPENSON ANGULAR DE ALTAC. O ALUMND 1 1
1 POSTE DE WADERA O COMCRETO | 1
CODGO | TEM DESCRIFCION CANT.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
REDES SECUMNDARIAS i
ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO CON DERIVACION PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES 0G5
TIFD ES
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B NOTA :
L4 ESTRUCTURA 55 UTILIZARA CON CASLES
AELASOS AUTCPORTANTES DE ALSACION DE
ALUMINGG HESTA DE 38mmi '

® FARA TRES D MENDS ACOMETIOAS, ...--’"_"-(I) SIMBOLO
P HO SE BSSTALARA L& Chh DE MADERS COMCRETO
DEEMACITR ¥ LA ESTRUCTLIRA |
55 ESPECHICARA COMO EB/S “]C *@77‘@7*
wreq: SEGUN REGUERMENTO DE
e Lo ELEVACION
EE |E6/S
15 COMECTOR, PARA & 25 mm2, HEUTRD DESHUDO, TIRC CURA 1 1
14 | CONECTOR ASLADD, PARA M 35 mmi, FASE ASLADA, TIPD PERFORACION 5.1, gy,
13 | AHANDELA CUNDRADS DURVA DE 57«57 mm AMALUERD DE 1Amme 4 4
N 12 | GORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR WEGRO B | &
id CONDUCTOA DE Co REDARCIDG, TIPG H2XY, DPOLAR, TREIOLAR O TETRAPOLAR 10 mmd, CHECSRO 1,2 i}
] FLEJE DE ACERD INDEIDABLE OE Y8 mrm, PROWGTS DE HEBILLA 1 o
5 | FERNODS DE AW DE 73 mers, PROMSTO DE TUERCA ¥ CONTRATUERCA. LDG. SEGUN RECUERMENTO 1 [sireq
B PORTALMNEA UNSOLAR DE A'G, FROVISTD DE PIN DE 1D mimd 2 |Ereg
7 CAM OE DERNACOM PARA ACOMETIDAS DOMCILIARWS SISTEMA 3BD/220 W, 440 - 280 ¥ o 220 ¥ 1 o
L] CONECTONM ERETALICO, PARA A 25 mm2/Cu =10 mmZ, NEUTRD DESNUOD, TIPO CuRla 1 [4]
5 COMECTOR BIMETALICO AISLADD, PARA Al I35 mm2/Cu £=10 menZ, FASE AISLADA. TWQ FERFORACION wreg, | O
4 | TUERGA QUL OF AC FARA PERNG DE 1Bmme T
] PERMO CON D%, DE &G DE 18mmgd, PROVISTO OE TUERCA ¥ CONTAT. LONG. SEOUN REQUERSWENMTD 2 2
& 2 GRAPA DE AMDLAIE COMMA DE ALEADSON DE ALUMIMIC 3 X
1 POSTE DE WADERA O CONCRETC 1 ]
Cconieo  |TEM DESCRIPCION CANT.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
RECES SECUNDARIAS sl
ESTRUCTURA DE ANCLAJE ¥/0 DERMACION PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES ODE
TIPG EB
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b Vs is
* HOTA
Fafs TRES 0 MENOS ACOMETONS WO SE
INSTALASA LA CAM DE [ERIVACDN PARA ACOMETIONS ¥
DEBERA CONSIDERARSE COWECTORES BMITALKCOS FORRADOS
FARA EL NEUTRU Y FASE FUR CADA ACOWETIDA
b = CUANDO MO HSY VEREDS n=1,2 m
10 | COMECTOR SWMETALICD, FARA A 25 mmi G 4—10 mme, NEUTRG DESNJDD, T#0 CUfa NOTA,
8 | COMECTOR BUMETALICD MSLADD, PARA M 35 mm2/Cu 4—10 mm2, FAST ASLADA TIPO PERFORACION HOTA
8 | WEDOOR DE EMSRGIA ACTIVA, ZROV, 80 Hz, 1%, BIPDLAR 1
7 | CAJ WETALICA PORTAMEDIDOR EQUIPADO CON INTERRUFICA TESMOMAGNETICD BIFOLAR DE & A 230 V. 60 Hz 1
L] CAJRVA PLASTICD BAP DE 189wwnd x |80 i
8 | TARUGO DE CEORD DE 13mm x SOmm 1
4 | ARMELLA TIRAFOMDO DE 10rmmé n Sémm LONGTUD 3
3| TEMBLADOR DE AC 2
I 2 | TUBD PLASTOO DE PYD SAF DE 19mmd, 3,0m DE LOKGTUD 1
1 CONDUCTOR DONCENTRICD DE ODERE 2wdmml CON ASLAMIEMTD DE PVC 168 m
copGo | MEM DESCRIFPCION CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS s 1o
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES — 0G7

CONFIGURACION: CORTA
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H_Lx)
@

WME m“
i

f"????; 37?7???'?7??77?
D mox=30m l :j ?1
= P
# SIGUN REGUERIWENTG
o CUANDG MO HAY VEREDA h= 1.2 m
LT
o PERA TRES O MEMOS ACDUETIDAS MO S5 BSTALARA
LA CASA DE DERWRCION PARA ACOMETIDAS, v DEBRERA
CONSCERMARSE CONECTORES [INETALKGS MORAADOS
PARE EL NEUTRO Y FASE PDR CADN ACOMETIOW
B| CONECTOR AIMETALLD, FARA Al 28 mmijCu 4-10 mm2, NELTRD CESNLOG, TP0 CLIRA T
¥ CONESTOR BIMETALISO ASIARD, PARA Al 35 mm2/Cu 4=10 mm2, FASE ASLANS, TIPO PERFORAZION WETEA
B ALAMBRE GALVAMIADD NY 12 AWG 2 m
5 NMEDDORE DE ENERGA ACTYA, ZIIV, 60 Hz, ¢ 1
4 CAJA WETAUCA PORTAMEDDOR. EQUIPADO COM INTERERUFTOR TERMIMACHETICD SIFOLAR DE 5 A, 220 V¥, B0 Hz 1
3 TEMPLALDR DE &G 7
& 2 TUBD O A TBrvng x S0en DE LONETUD PROVETO OE QODO 1
i CAE CONCENTRICD DE COSRE Zxdmemd CON ASLAMENTO DE AT 30
GOCAGD (ITEM DESCRIPCION CANT,
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
REDES SECUMNDARIAS ANy
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA RED AREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES — 008
CONFIGURACION: LARGA
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& CUERPG

GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR
(0" - 90°)

CUERPD

TUERCA DE AJUSTE

k = i il " MORDAZA DOMICA

GRAPA DE ANCLAJE

o MOTA: DIMENSIONES EN mm

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
GRAPAS DE SUSPENSION ANGULAR Y DE 009
ANCLAJE PARA CABLES AUTOPORTANTES




Norma DGE “ Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para L ineasy Redes Secundarias 13de 13
para Electrificacion Rural”

[} L R
TiFG
50.8 {mm}) (mmj {rmm}
kbl | I 1% 0 100
1
il 18 5 152

3B

: .
S Yo JH i

FERNO - 0JO

157

‘ =1
s -
ARMERD PARS PERND DE 19mm E‘
TUERCA = 0JO
ROSGA ESTANDAR
H I — -
¥ i 1/
N 1 | E E i
(1 = L— pa
¥ i 1
/ I
I |
L1 5] A =
I L 1
& | : |
ARANDIELA FLIA ARANDELA MOV

o s e b i =i =

NOTA:
~EL PERND TIPD | SE UTLIZARA EN POSTES DE WADERA
¥ CONCRETC CE RED SECUNDARIA
—iL PERMD TIPD 0 SE UTILEIARA EN POSTES DE MADERA
TREGHCREID K REL FANNA, PERNO CON GAMNCHO

—L& CONTRATUERCA SERA DE DOELE COMTAVIDAD

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS -
ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA POSTES 010
FARA USARSE CON CABLES AUTOPORTANTES
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W, 400
Y
N
o . '\:\\}
AN
s N
o = <]: \ J
——  CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA 3B0-220V
U‘t\l —
W,
RS
. Z "-§~“:-\\ 7 " N
o
E %
[ L
W y
CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA 440-220V
\\‘)I 00
W,
Y
BN
IR
OG-
A 4
B
CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA MONOFASICO 220V
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
REDES SECUNDARIAS HE
GAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS 011
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
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| AGUJERD PARA BIGREE0 PE

CONDUCTOR . DE PUESTA A TIER®A

—

e ¥

.

E
£
£
2
7

2,00m

CONECTOR BIMETALICO, FARA & I-Sml'ggﬂ:u 16 mni2, NEUTRO DESMUDD, TIRO CUAA ]
CONDUCTOR DE FUESTA A TERSA DE COSRE RECOCIDO. CABLEADO DE 16mmz, 7 HILOS i D

COMECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 18memp ¥ CONDUCTOS DE 16 mm2 1
ELECTRODD DE ACERD RECUBIERTD COM COBRE DE 1Bmnmae2400mm DE LOMNGMUD 1

4
3
2
1
CODGD “E'Hl DESCRIPCION FAANT

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
FUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS 017
DE CONCRETO ARMADO
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f
— ﬁ_
E 12,7 mm
i B
. -
3 £ —
o G
z 5
Il I G
{ L N I |
1
qL"— GRAPA EN "U”
M
1
!
‘TH
- -cf_.>{§) g
/#
AT ﬁ é
K 2|2
o
f g
L
. Kz W e R L g
| —
T 0.80m .f_+
0.7 m
Z2.00m
£ | LETON DE MADERA TRATADA DE 50«19 mm SECCION 27m LONG. {MNCLLVE CLAVOS DE FUACION) 1
5| COMECTON  DIETALBCS, Pass E_E_rnm!i‘ Cu 18 mmE, NEUTRD DESNUDG, TPO CURA 1
4 | GRAPA EN UT DE ACERD RECUBERTO CON COBRE, #4.5a8.9mm, 3 Tmme L]
3 | COMDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COERE RECOCIDO, CAELENDC DE 16mmZ, T HILDS 13m
- 2 | COMECTOR DE BROMCE PARA ELECTRODC DE td@mme ¥ GOMWDUCTOR DE 16mmad 1
| | ELECTRODE OF ACERG RECUSIERTS COM COBAE DE |dmmexi4ddmm OE LOWSITUD 1
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RESOLUCION DIRECTORAL N° 023-EM/DGE

Lima, 30 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1° de la Ley N° 27744, Ley de Electrificacion Rural y de Localidades
Aisladas y de Frontera, declara de necesidad nacional y utilidad publica la electrificacion de las
zonas comprendidas en la mencionada norma legal;

Que, el Articulo 11° de la misma Ley sefiala que la Electrificacién Rural debera contar con
normas especificas de disefio y construccion adecuadas a las zonas rurales;

Que, las Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para Lineas y Redes
Secundarias para Electrificacion Rural, originalmente propuestas por la Direccion Ejecutiva de
Proyectos, han sido actualizadas y adecuadas a las necesidades técnicas y legales para la
ampliacion de la frontera eléctrica;

Que, en aplicacion de lo dispuesto en la Resolucion Ministerial N° 162-2001-EM/SG, el
proyecto de la presente Resolucion Directoral fue prepublicado en la pagina Web del Ministerio de
Energia y Minas;

De conformidad con lo establecido en el Articulo 37° del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Energia y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2003-EM;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Norma DGE “Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados
para Lineas y Redes Secundarias para Electrificacion Rural”, cuyo texto forma parte integrante de
la presente Resolucion, la cual es de cumplimiento obligatorio para los proyectos que se
desarrollan en el marco de la Ley de Electrificacion Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera.

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir del 01 de abril de 2004.
Registrese, comuniquese y publiquese.
JORGE AGUINAGA DIAZ

Director general
Direccién General de Electricidad



