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Análisis de los Comentarios al Proyecto de Norma 

 
Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las 

Instalaciones de Distribución Eléctrica 
 

1. Introducción 
 

Mediante Resolución OSINERG N° 190-2003-OS/CD, publicada el 16/11/2003 en el Diario 
Oficial El Peruano, se aprobó la prepublicación del proyecto de norma “Guía de Elaboración 
del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribución Eléctrica” 
conjuntamente con su exposición de motivos. 
 
En cumplimiento de los artículos 2° y 3° de la mencionada resolución, la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria (GART) del OSINERG, recepcionó y analizó los comentarios 
presentados dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de 
publicación del proyecto de norma. 
 
La presentación de los análisis de los comentarios son materia del presente informe. 
 

2. Antecedentes 
 
§ Resolución OSINERG N° 190-2003-OS/CD: Aprobó la prepublicación del proyecto de 

norma “Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones 
de Distribución Eléctrica”. 

 
§ Comentarios de las siguientes empresas: 

− Edelnor. 
− Grupo Electrocentro, Electronorte, Electronoroeste e Hidrandina. 
− Electro Sur Este. 
− Luz del Sur. 
− Seal. 

 

3. Conclusiones 
 
Por las razones y fundamentos expuestos en cada uno de los análisis correspondientes a 
los comentarios de los interesados, se concluye que deben incorporarse en la norma 
definitiva las modificaciones sobre los temas siguientes: 
 
1. Datums factibles para la elaboración de la información gráfica. Se utilizará datum 

PSAD56 o WGS84, o el que defina el OSINERG posteriormente, siempre y cuando, toda 
la información de la empresa se remita en un mismo datum y zona UTM (17, 18 o 19). 

2. Criterios de adaptación para la presentación de la información del VNR adaptado. 
3. Tratamiento de las altas y bajas para la fijación del VNR del año 2005 con información al 

30/06/2004. 
4. Información del VNR a remitir para las empresas que atienden hasta 20 000 usuarios 

sujetos a regulación de precios. 
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5. Definición del tramo de red de media tensión, nodo de enlace, zonas históricas o 
monumentales, y tramo de vía de alumbrado público en los requerimientos de 
información de las instalaciones eléctricas. 

6. Alcances del sistema de información que proporcionará el OSINERG para la remisión de 
la información del VNR por parte de las empresas. 

7. Información impresa a remitir por las empresas. 
8. Compatibilidad de los requerimientos de información con la estructura de datos (tablas 

de datos). 
 

4. Análisis de los Comentarios 
 
Los comentarios del proyecto de norma de “Guía de Elaboración del Valor Nuevo de 
Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribución Eléctrica” corresponden a los 
siguientes interesados: 
 
§ Edelnor. 
§ Grupo Electrocentro, Electronorte, Electronoroeste e Hidrandina. 
§ Electro Sur Este. 
§ Luz del Sur. 
§ Seal. 
 

4.1 Edelnor 
 
Edelnor remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 01/12/2003. 
 
4.1.1 Comentario 1 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Requerimiento de Coordenadas UTM con datum WGS84. 
 
Sugerencia: Que las empresas presenten en el sistema con que actualmente manejan su 
información, en el caso de Edelnor datum PSAD56.” 
 
Edelnor señala que la conversión del datum PSAD56 (que ellos manejan) al datum WGS84 
(que se debe usar según la guía) es un proceso bastante complejo y costoso, pues a pesar 
que existen algoritmos que permiten la conversión, se deberán considerar procesos de 
verificación de consistencia de los datos convertidos. 
 
Edelnor agrega que la conversión al datum WGS84 no genera ningún valor agregado a la 
información, pues con los sistemas que actualmente se utilizan es factible cumplir con los 
requerimientos considerados en el proyecto prepublicado. 
 
Finalmente, Edelnor solicita reconsiderar la exigencia de tener los datos en el datum 
WGS84, hasta que una norma lo exija en el país. 
 
4.1.2 Análisis 1 
 
OSINERG previó que la información de coordenadas se presente en el datum WGS84, en 
vista de que es un datum estándar de mayor precisión, utilizado en el país por diferentes 
organismos y empresas que usan equipos GPS de última generación. Sin embargo, tal 
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como señala Edelnor, la conversión de coordenadas del datum PSAD56 al WGS84, tomaría 
un tiempo extra, así como podría originar problemas de tolerancia. 
 
Al respecto, las empresas podrán enviar su información de coordenadas en cualquiera de 
los datums PSAD56 o WGS84, o el que defina el OSINERG posteriormente, siempre y 
cuando, toda la información de la empresa se remita en un mismo datum y zona UTM. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Edelnor, haciéndose las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.1.3 Comentario 2 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Tratamiento de Altas y Bajas. 
 
Sugerencia: Que las altas y bajas se determinen como diferencia algebraica de las bases de 
datos consolidadas correspondientes al año de la fijación respecto al del valor aprobado en 
la fijación anterior. De manera similar a como se determinaron en el 2000.” 
 
Edelnor afirma que los procesos de altas y bajas establecido en el proyecto de norma, 
requiere que todos los equipos y componentes de la red, inclusive cada tramo de la red, 
deberán tener fechas de puesta en servicio, fecha de retiro o baja y el estado del elemento 
con respecto a la fijación anterior. Agrega que esto conlleva a que los sistemas de 
información de las empresas tengan que implementar sofisticados y engorrosos 
procedimientos que les permita registrar y llevar la historia de cada obra nueva, cambios, 
modificaciones o retiros de instalaciones que se realicen. 
 
Finalmente, Edelnor afirma que la información de altas y bajas no es relevante para la 
determinación del VNR, lo cual, según Edelnor, queda comprobado con las fijaciones de los 
años 1997 y 2001 en las cuales no se requirió esta información. 
 
4.1.4 Análisis 2 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 77° de la Ley de Concesiones Eléctricas y 159° de 
su Reglamento, en el caso de obras nuevas y retiros de las instalaciones, OSINERG 
incorporará o deducirá el respectivo VNR. Asimismo, el concesionario debe poner en 
conocimiento del OSINERG, en los plazos y oportunidades que esta determine, toda 
inversión en obras de distribución que aumente su VNR. Por otro lado, el concesionario 
comunicará anualmente al OSINERG el retiro de las instalaciones innecesarias para la 
prestación del servicio a fin de ser excluidas del respectivo VNR. 
 
Por lo señalado, las empresas deben tomar las medidas necesarias para llevar el control de 
las altas y bajas de las instalaciones de acuerdo a la pautas señaladas en la nueva Guía del 
Elaboración del VNR. 
 
En vista de que la nueva Guía de Elaboración del VNR prevee la fijación del VNR a través de 
un sistema de información técnica y gráfica con una estructura de datos de mayor detalle, 
para la fijación correspondiente al año 2005, y sólo en esta última oportunidad, las altas y 
bajas se determinarán por diferencia de la información consolidada a nivel empresa. A partir 
de julio de 2004, las empresas deberán llevar el control de las altas y bajas de sus 
instalaciones, de acuerdo con lo señalado en la norma. 
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Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Edelnor, haciéndose las precisiones y 
modificaciones correspondientes en la norma. 
 
4.1.5 Comentario 3 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Tratamiento de Altas y Bajas – Medidas transitorias para el 2004. 
 
Sugerencia: Que las altas y bajas se determinen como diferencia algebraica de las bases de 
datos consolidadas correspondientes al año 2004 respecto al del valor aprobado en la 
fijación del año 2000.” 
 
Edelnor plantea que transitoriamente para la fijación del VNR del 2004, el tratamiento de las 
altas y bajas se efectúe de igual forma al del año 2000; dejando preparado los sistemas para 
las próximas fijaciones, a partir del 2008, con la incorporación de los datos de fechas de 
puesta en servicio y retiro para el manejo de las altas y bajas. 
 
4.1.6 Análisis 3 
 
De acuerdo con el análisis del comentario anterior, para la fijación correspondiente al año 
2005, y sólo en esta última oportunidad, las altas y bajas se determinarán por diferencia de la 
información consolidada a nivel empresa. A partir de julio de 2004, las empresas deberán 
llevar el control de las altas y bajas de sus instalaciones, de acuerdo con lo señalado en la 
norma. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Edelnor, haciéndose las precisiones y 
modificaciones correspondientes en la norma. 
 
4.1.7 Comentario 4 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Definición de Tramo de Media y Baja Tensión. 
 
Sugerencia: Que la definición se modifique por: Parte de la red de media (o baja) tensión con 
igual tipo de material, sección y fase, o limitado por un empalme en derivación, utilizado para 
transferir electricidad entre dos puntos de la misma.” 
 
4.1.8 Análisis 4 
 
Desde el punto de vista técnico, un tramo se caracteriza por tener el mismo material, la 
misma sección y fases, pero además se considera que una derivación para otro tramo de la 
misma red, causa el fin de un tramo y el inicio de otro. Cabe mencionar que no se debe 
incluir los empalmes de derivación que corresponden a las acometidas porque produciría 
una excesiva y redundante cantidad de registros en la base de datos del sistema, lo cual no 
permitiría una administración eficiente de los recursos informáticos en el proceso de 
adaptación de las instalaciones. 
 
La definición del tramo de red será la siguiente: 
 
“Parte de la red de media (o baja) tensión con igual tipo de material, sección y fase, o 
limitado por una derivación hacia otro tramo de la red, utilizado para transferir electricidad 
entre dos puntos de la misma”. 
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Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia de Edelnor, haciéndose las 
precisiones y modificaciones correspondientes en la norma. 
 
4.1.9 Comentario 5 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Redes de Terceros. 
 
Sugerencia: Que se precise que la información requerida es opcional y no obligatoria.” 
 
Edelnor afirma que no debe exigirse la presentación de las redes de terceros, por los 
siguientes motivos: 
 
§ Las empresas distribuidoras no disponen de esta información. 
§ Los terceros no están obligados a proporcionar esta información a las distribuidoras. 
§ Cualquier modificación en la red de terceros es responsabilidad del propietario y no es de 

conocimiento de las empresas por lo que no se podría llevar un estado actualizado de 
las redes de terceros. 

 
4.1.10 Análisis 5 
 
El sustento alcanzado por la empresa es correcto cuando se trata de instalaciones 
exclusivas de terceros. Sin embargo, existen empresas que utilizan instalaciones de 
terceros para atender a usuarios del servicio público de electricidad. Por ello, dado que el 
OSINERG debe fijar el VNR de las instalaciones, se debe contar con la información 
necesaria y suficiente que permita un adecuado análisis. 
 
Al respecto, la información de las instalaciones de terceros, relacionada con las redes, será 
de carácter opcional, siempre y cuando, no sean utilizadas para atender a los usuarios del 
servicio público de electricidad. 
 
Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia de Edelnor, haciéndose las 
precisiones y modificaciones correspondientes en la norma. 
 
4.1.11 Comentario 6 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Definición de Troncal o Lateral a Tramos de Media Tensión. 
 
Sugerencia: Que se elimine este campo.” 
 
Edelnor señala que la calificación del tramo como troncal o lateral, llega a ser muy variable 
de acuerdo al objetivo que se persiga como gestión de la red. Agrega, que es necesario 
conocer el interés que se ha prestado a esta información, o la forma como se va a aplicar, 
para considerarla como consistente con los datos solicitados. 
 
Finalmente, Edelnor indica que la definición de troncal o lateral no está en la guía, que no se 
encuentra una justificación razonable para esta exigencia ni se comprende que valor 
agregado proporcionará esta información, y que Edelnor no tiene identificada sus redes con 
esta tipología ya que no es necesaria. 
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4.1.12 Análisis 6 
 
La información de tramo troncal o lateral permitirá un mejor análisis y adaptación de las 
secciones de los conductores y cables de las redes de media tensión con la finalidad de que 
guarden una relación lógica entre lo que corresponde usar en redes troncales y laterales. 
Asimismo, permitirá un mejor análisis y adaptación del equipamiento de los equipos de 
protección y seccionamiento de la red de media tensión. 
 
Cabe mencionar que una red diseñada, construida y operada adecuadamente, es decir con 
criterios de optimización técnica y económica, se define con claridad entre lo que es un 
alimentador troncal o principal, alimentador lateral e incluso enlaces auxiliares. En la 
práctica, las empresas distinguen entre ambos tipos de circuitos por las siguientes razones: 
 
§ Utilizan diferentes secciones de conductores para cada tipo. 
§ Sólo utilizan interruptores y reles en alimentadores principales. 
§ Al establecer criterios de diseño basados en consideraciones de confiabilidad 

consideran, o deberían considerar la diferenciación entre un alimentador troncal y lateral, 
en base a lo cual se establece los equipos de protección y seccionamiento que debe 
instalarse en cada caso. 

§ En los modelos matemáticos que utilizan las empresas con miras a estudios de 
adaptación económica y planificación de la red, se distingue claramente alimentadores 
troncales y laterales. 

 
El no tener esta distinción entre troncal y lateral podría dificultar la realización de análisis 
estadísticos y de comportamiento de la red, tales como índices de interrupciones, costos de 
operación y mantenimiento, etc. 
 
En conclusión, la distinción entre alimentadores troncales y laterales es de uso frecuente en 
estudios y análisis de adaptación económica de los sistemas de distribución realizados por 
las empresas, por lo cual cuentan con dicha información. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor. 
 
4.1.13 Comentario 7 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Criterios de Adaptación. 
 
Sugerencia: Que se defina el tratamiento de los mapas de densidades que serán utilizados 
en la adaptación de las instalaciones, así como, los criterios que se deben tener en cuenta 
para el proceso de adaptación, previa prepublicación de los mismos.” 
 
Edelnor afirma que aún no se ha definido el tratamiento a los mapas de densidades de carga 
utilizados en la adaptación de las instalaciones, y tampoco se numeran las consideraciones 
que se deben tener en cuenta para el proceso de adaptación. 
 
Edelnor considera necesario, a fin de otorgar transparencia, estabilidad y predictibilidad al 
proceso, que la guía contenga los criterios de adaptación de las instalaciones y de 
elaboración del mapa de densidad, por constituir la adaptación de las instalaciones un 
proceso relevante para el cálculo del VNR. 
 
4.1.14 Análisis 7 
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Los criterios generales son los establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento. Dichos criterios han sido especificados en las respectivas fijaciones del VNR 
de acuerdo con la información disponible y análisis realizados en cada fijación, por lo cual no 
se puede establecer con anterioridad criterios específicos ya que dependerá de la mayor 
información disponible y del resultado de mayores y mejores análisis. Además, existe un 
elemento adicional a considerar, en esta oportunidad, donde se está estableciendo una 
estructura de datos técnica y gráfica con mayor detalle, la misma que será considerada en 
los criterios que finalmente serán aplicados. 
 
Sin embargo, para efectos de la presentación de la información del VNR, las empresas 
utilizarán los siguientes criterios de adaptación: 
 
§ Con relación a las densidades de carga, tipo y tecnología de las instalaciones, los 

criterios utilizados en los estudios de costos del VAD de la última regulación tarifaria. 
§ Con relación al resto de criterios, se usarán los utilizados en la última fijación del VNR. 
 
Los criterios de adaptación definitivos en cada fijación del VNR, serán establecidos por la 
GART del OSINERG durante el proceso de fijación, los mismos que serán comunicados 
oportunamente a las empresas. 
 
Por lo mencionado,  se acoge parcialmente la sugerencia de Edelnor, efectuándose las 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.1.15 Comentario 8 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Remisión de la Información en Medio Impreso. 
 
Sugerencia: Que se precise que los reportes que se entregarán en medio impreso estarán 
referidos solamente a los formatos: 
 
§ A nivel de empresa: A1 y A2. 
§ A nivel de sector típico: B1. 
§ A nivel de sistema eléctrico: C1.” 
 
Edelnor afirma que tomando en cuenta la cantidad de información que se maneja, millones 
de registros, considera que en medio impreso solamente debería presentarse los resumes 
indicados y no la totalidad de los reportes en detalle. 
 
4.1.16 Análisis 8 
 
Los reportes que serán entregados en medio impreso ya han sido precisados en el numeral 
5 de la Guía de Elaboración del VNR. 
 
Tal y como se señala, se entregarán en medio impreso los siguientes reportes: 
 
§ A nivel de empresa. 
§ A nivel de sector típico. 
§ A nivel de sistema eléctrico. 
 
Sin embargo, se precisará que se trata de los reportes A1, A2, B1 y C1. 
 
Por lo mencionado, la sugerencia de Edelnor está considerada en la norma. 
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4.1.17 Comentario 9 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Campo de Identificador de Tabla. 
 
Sugerencia: Considerar que para los elementos eléctricos, se tenga un campo de 
identificador de tabla suficiente para la variedad de códigos que pueda usar la empresa. Por 
ejemplo, pasar en Tabla “Salida de Baja Tensión” el campo 1, de un tamaño de 6 caracteres 
a 12 caracteres.” 
 
4.1.18 Análisis 9 
 
Se modificará el tamaño de campo a 12 caracteres de todos los identificadores, nombres y 
etiquetas de las tablas de datos, dándose el tamaño suficiente para la variedad de códigos 
que manejan las empresas. 
 
Por lo mencionado, se acepta la sugerencia de Edelnor. 
 
4.1.19 Comentario 10 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Tolerancia General. 
 
Sugerencia: Revisar las tolerancias establecidas en función a los casos particulares que 
puedan presentarse” 
 
Edelnor afirma que si se considera los seccionamientos en línea, en la forma como se van a 
registrar en las tabla de información a proporcionar, es decir como un punto coincidente con 
el tramo a proteger, se podría estar violando una de las tolerancias que solicita que la 
coincidencia de coordenadas tenga un valor de desviación máximo de 10 cm. 
 
4.1.20 Análisis 10 
 
Las tolerencias consideradas en la norma son las necesarias para la representación gráfica 
de la topología de las instalaciones, así como su conectividad. 
 
Con relación al caso de los seccionamientos en línea señalado por Edelnor, se incluirá en el 
anexo N° 1 de la norma las pautas para su tratamiento. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor con relación a la revisión de las 
tolerancias. 
 
4.1.21 Comentario 11 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Tipo de Estructura en Tramo de Media o Baja Tensión. 
 
Sugerencia: Precisar que en los casos de presentarse varios tipos de estructura en un 
tramo de red se considerará el tipo de estructura predominante.” 
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4.1.22 Análisis 11 
 
En los casos de presentarse varios tipo de estructura en un tramo de red se considerará el 
tipo de estructura predominante. Sin embargo, cabe mencionar que en la tabla “Estructura” 
se reportarán una a una las estructuras, ingresándose el tipo de estructura existente, 
independiente del tipo de estructura predominante. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Edelnor, haciéndose las precisiones y 
modificaciones correspondientes en la norma. 
 
4.1.23 Comentario 12 
 
El comentario de Edelnor es el siguiente: 
 
“Asunto: Programa que será proporcionado por OSINERG. 
 
Sugerencia: Precisar las funciones del software que proporcionará el OSINERG. Se deduce 
que permitirá validar la información a remitir, y que también permitirá generar los metrados 
consolidados, su valorización y los reportes requeridos.” 
 
4.1.24 Análisis 12 
 
El software que proporcionará el OSINERG permitirá la carga de la información y su 
validación, consolidación de metrados y su valorización, reporte y remisión de la información 
del VNR de las instalaciones de distribución eléctrica. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Edelnor, haciéndose las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 

4.2 Grupo Electrocentro, Electronorte, Electronoroeste e 
Hidrandina 

 
El Grupo Electrocentro, Electronorte, Electronoroeste e Hidrandina remitió sus comentarios 
al proyecto de norma mediante oficio N° GG-346-03 del 01/12/2003. 
 
4.2.1 Comentario 1 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“En el punto 2.2, se debe aclarar que el Sistema de Coordenadas a utilizar será el Universal 
Transverse Mercator (WGS) con Datum WGS84, Zonas UTM 17,18,19 del Hemisferio Sur.” 
 
4.2.2 Análisis 1 
 
En el anexo N° 1 de la norma se indica los criterios para el tratamiento de la información 
gráfica, donde se especifica las Zonas UTM, así como las consideraciones a tomar en 
cuenta. 
 
Por lo mencionado, la sugerencia del Grupo está considerada en la norma. 
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4.2.3 Comentario 2 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“Con respecto al ítem 2.2.2, específicamente nos referimos a la fecha de puesta en servicio 
y retiro de los elementos del sistema de distribución, éstos, en algunos casos, como es el 
Tramo de Media Tensión, Nodo de Enlace, Tramo de Baja Tensión, Equipo de Alumbrado y 
Equipo de Control de Alumbrado son bastante difíciles de recopilar, teniendo en cuenta el 
formato empleado en el Anexo 4 donde se requiere el día/mes/año. Sugerimos eliminar este 
requerimiento en los elementos de la red de distribución antes mencionados.” 
 
4.2.4 Análisis 2 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 77° de la Ley de Concesiones Eléctricas y 159° de 
su Reglamento, en el caso de obras nuevas y retiros de las instalaciones, OSINERG 
incorporará o deducirá el respectivo VNR. Asimismo, el concesionario debe poner en 
conocimiento del OSINERG, en los plazos y oportunidades que esta determine, toda 
inversión en obras de distribución que aumente su VNR. Por otro lado, el concesionario 
comunicará anualmente al OSINERG el retiro de las instalaciones innecesarias para la 
prestación del servicio a fin de ser excluidas del respectivo VNR. 
 
Por ello, las empresas deben tomar las medidas necesarias para llevar el control de las 
altas y bajas de las instalaciones de acuerdo a la pautas señaladas en la nueva Guía del 
Elaboración del VNR. 
 
En vista de que la nueva Guía de Elaboración del VNR prevee la fijación del VNR a través de 
un sistema de información técnica y gráfica con una estructura de datos de mayor detalle, 
para la fijación correspondiente al año 2005, y sólo en esta última oportunidad, las altas y 
bajas se determinarán por diferencia de la información consolidada a nivel empresa. A partir 
de julio de 2004, las empresas deberán llevar el control de las altas y bajas de sus 
instalaciones, de acuerdo con lo señalado en la norma. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 
 
4.2.5 Comentario 3 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“En el Anexo N° 1, con respecto a los equipos de protección se sugiere adicionar el 
procedimiento para el caso de enlace de dos alimentadores a través de un mismo punto de 
seccionamiento (“cuello muerto”) y definir a que alimentador pertenece.” 
 
4.2.6 Análisis 3 
 
Las empresas presentarán al OSINERG, la información de sus instalaciones al 30 de junio 
del año anterior a aquel en que se realice la regulación tarifaria. Esta información 
corresponde a la situación existente a dicha fecha. 
 
Los equipos de protección y seccionamiento tienen un estado de operación normal, por lo 
que siempre están asociados a un determinado alimentador. Esta situación es la que debe 
informar la empresa para el caso señalado. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 
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4.2.7 Comentario 4 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“En el punto 2.2.2.1 se indica que la información de los equipos de protección y 
seccionamiento incluye el código del tramo MT al que protege, que código debe de 
asignarse en casos donde se tienen seccionamientos que protegen dos o más tramos MT 
en la línea, de acuerdo a la figura siguiente: 
 

Tramo B

Tramo A

Tramo C

El seccionamiento protege a los tramos 
B y C de la línea

Tramo B

Tramo A

Tramo C

El seccionamiento protege a los tramos 
B y C de la línea

” 
 
4.2.8 Análisis 4 
 
El código identificador del tramo de media tensión al que protege el equipo, facilitará la 
ubicación de los equipos para efectos de los análisis a realizar en el proceso de fijación del 
VNR. Este código identificador es del tramo en el cual está instalado el equipo y al cual 
protege aguas arriba. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 
 
4.2.9 Comentario 5 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“El Equipo de Control del Alumbrado Público no se encuentra, únicamente, ubicado en las 
salidas de las Subestaciones de Distribución, sino también en cualquier poste de la línea de 
BT y, en algunos casos, existen equipos de control de alumbrado público por cada luminaria 
o por partes de la red BT, en estos casos sugerimos definir la metodología a emplear para la 
representación gráfica de los casos mencionados.” 
 
4.2.10 Análisis 5 
 
Efectivamente, la situación señalada se presenta en las instalaciones de distribución 
eléctrica. El requerimiento del identificador de la salida a la cual el equipo de control del 
alumbrado público está asociado no implica que el equipo, necesariamente, se ubique en 
dicha salida. Las coordenadas asociadas al equipo indicarán su ubicación ya sea esta la 
subestación o un poste de la red. Lo señalado está contemplado en la estructura de datos 
del anexo N° 4 de la norma. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 
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4.2.11 Comentario 6 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“En el ítem 2.2.5.2 no se considera la adaptación de las Subestaciones 
elevadoras/reductoras; sin embargo en el Caso 15 del Anexo 1, lo menciona. Se sugiere 
considerarla en los casos que sean necesarias, de acuerdo al criterio de un Sistema 
Económicamente Adaptado.” 
 
4.2.12 Análisis 6 
 
Las subestaciones elevadoras/reductoras sólo se remitirán de manera referencial. No se 
consideran como parte del sistema económicamente adaptado. Para evitar conflictos de 
interpretación se considera conveniente aclarar dicho concepto en la norma. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 
 
4.2.13 Comentario 7 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“En relación al punto 3.2.5, en los costos estándares de inversión del año 2000, se 
detectaron varios ítems con el valor de cero (0) que dificultaron la valorización de la 
información en el VNRInfo. Sería conveniente que el OSINERG GART asigne valores a la 
totalidad de los ítems o, en su defecto, determine el procedimiento a seguir.” 
 
4.2.14 Análisis 7 
 
La totalidad de códigos VNR que sean requeridos por las empresas de distribución eléctrica 
para la valorización ya sea de sus instalaciones existentes como las adaptadas, tendrán un 
costo asignado, tal y como se ha realizado y verificado en las fijaciones anteriores del VNR. 
 
Los casos de código VNR sin costo asignado se presentan cuando dichos códigos no han 
sido utilizados por ninguna empresa en la valorización de sus instalaciones tanto existentes 
como adaptadas. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 
 
4.2.15 Comentario 8 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“En lo referente a la información impresa (Pág. 31), tanto de las fichas como de la 
información gráfica, se debe limitar solo al envío de los consolidados a nivel de Empresa, 
por cuanto toda la información se remitirá en archivo magnético.” 
 
4.2.16 Análisis 8 
 
Los reportes que serán entregados en medio impreso ya han sido precisados en el numeral 
5 de la Guía de Elaboración del VNR. 
 
Tal y como se señala, se entregarán en medio impreso los siguientes reportes: 
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§ A nivel de empresa. 
§ A nivel de sector típico. 
§ A nivel de sistema eléctrico. 
 
Sin embargo, se precisará que se trata de los reportes A1, A2, B1 y C1. 
 
Por lo mencionado, la sugerencia del Grupo está considerada en la norma. 
 
4.2.17 Comentario 9 
 
El comentario del Grupo es el siguiente: 
 
“Se sugiere que la representación gráfica de los Tramos de Media Tensión, Tramo de Baja 
Tensión, Acometidas y Vías sean líneas, reportando la coordenada del punto inicial y final.” 
 
4.2.18 Análisis 9 
 
De acuerdo a la definición del tramo de red ya sea en media o baja tensión, así como de 
acometidas, es conveniente que la representación gráfica se realice a través de polilíneas ya 
que los tramos en la mayoría de casos presentan vértices. 
 
Con relación a las vías, no se está solicitando su representación gráfica sino más bien de 
los tramos de vía que contiene, los mismos que también se representarán a través de 
polilíneas. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 
 

4.3 Electro Sur Este 
 
Electro Sur Este remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 
01/12/2003. 
 
4.3.1 Comentario 1 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“Los sistemas eléctricos deben de actualizarse al igual que sus correspondiente calificación 
de sector típico.” 
 
4.3.2 Análisis 1 
 
Los sistemas eléctricos considerados en el proyecto de norma corresponden a los sistemas 
eléctricos existentes a la fecha. En el caso que requieran ser modificados, el OSINERG 
comunicará oportunamente las modificaciones. 
 
Con relación a la calificación en sectores típicos, cabe mencionar que el objetivo de la norma 
es establecer los requerimientos de información y procedimientos para efectos de la 
presentación de la información del VNR, y no la calificación en sectores típicos de los 
sistemas eléctricos. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Sur Este. 
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4.3.3 Comentario 2 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“Se debe considerar en la norma, los criterios para determinar las instalaciones no eléctricas 
adaptadas. Así mismo las consideraciones para las instalaciones y equipos eléctricos.” 
 
4.3.4 Análisis 2 
 
Los criterios generales son los establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento. Dichos criterios han sido especificados en las respectivas fijaciones del VNR 
de acuerdo con la información disponible y análisis realizados en cada fijación, por lo cual no 
se puede establecer con anterioridad criterios específicos ya que dependerá de la mayor 
información disponible y del resultado de mayores y mejores análisis. Además, existe un 
elemento adicional a considerar, en esta oportunidad, donde se está estableciendo una 
estructura de datos técnica y gráfica con mayor detalle, la misma que será considerada en 
los criterios que finalmente serán aplicados. 
 
Sin embargo, para efectos de la presentación de la información del VNR, las empresas 
utilizarán los siguientes criterios de adaptación: 
 
§ Con relación a las densidades de carga, tipo y tecnología de las instalaciones, los 

criterios utilizados en los estudios de costos del VAD de la última regulación tarifaria. 
§ Con relación al resto de criterios, se usarán los utilizados en la última fijación del VNR. 
 
Los criterios de adaptación definitivos en cada fijación del VNR, serán establecidos por la 
GART del OSINERG durante el proceso de fijación, los mismos que serán comunicados 
oportunamente a las empresas. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Electro Sur Este, efectuándose las 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.3.5 Comentario 3 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“Se debe definir el procedimiento para la incorporación de materiales y equipos no 
considerados en la relación actual.” 
 
4.3.6 Análisis 3 
 
Con relación a la codificación de las instalaciones, se ha previsto que el OSINERG realice 
este proceso con el fin de llevar el control de los códigos e incorporar aquellos nuevos que 
correspondan. De existir códigos nuevos, estos deben ser solicitados por las empresas al 
OSINERG. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Sur Este. 
 
4.3.7 Comentario 4 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“El GART, implementara un nuevo software y consecuentemente los anteriormente 
utilizados usaran los mismos códigos.” 
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4.3.8 Análisis 4 
 
La gran mayoría de códigos son iguales a los utilizados a través del Sistema VNRinfo en 
fijaciones pasadas. Sólo se ha hecho las modificaciones necesarias de acuerdo a la 
estructura de datos técnica y gráfica. 
 
No obstante lo mencionado, debe precisarse que los códigos incluidos en los anexos N° 2 y 
N° 3 de la norma, reemplazan a los códigos anteriores. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Sur Este. 
 
4.3.9 Comentario 5 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“Nos da la impresión que la información catastral, es excesiva, más aún si se tiene en 
cuenta que esta no interviene en la determinación del VNR.” 
 
4.3.10 Análisis 5 
 
La información catastral solicitada es necesaria para efectuar diversos análisis relacionados 
con la determinación del parque de alumbrado público adaptado, así como realizar las 
labores de verificación en campo de las instalaciones de distribución eléctrica. Por otro lado, 
la información que se solicita es concordante con la información que remiten las empresas 
como parte de los requerimientos para la fiscalización de la norma de calidad y fijaciones 
anteriores del VNR. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Sur Este. 
 
4.3.11 Comentario 6 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“Considerando que de acuerdo a la definición de tramo, se puede presentar mas de un vano, 
como se trataría la información de postes intermedios existentes en dicho tramo.” 
 
4.3.12 Análisis 6 
 
En los casos de presentarse varios tipo de estructura en un tramo de red se considerará el 
tipo de estructura predominante. Sin embargo, cabe mencionar que en la tabla “Estructura” 
se reportarán una a una las estructuras, ingresándose el tipo de estructura existente, 
independiente del tipo de estructura predominante. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Electro Sur Este, haciéndose las precisiones 
y modificaciones correspondientes en la norma. 
 
4.3.13 Comentario 7 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“En las pautas para la elaboración de la información, se plantean criterios para el 
relevamiento de información, sin embargo en el procesamiento del 2000 no se consideraron 
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los mismos. Consecuentemente se podrían presentar diferencias considerables. ¿Cómo se 
tratarán estos casos? Así mismo, las altas y bajas, no guardarán compatibilidad.” 
 
4.3.14 Análisis 7 
 
Desde la aprobación, mediante la Resolución N° 014-95 P/CTE, de la Guía de Elaboración 
del VNR actualmente vigente, se ha desarrollado una serie de pautas que han servido para 
uniformizar los criterios de relevamiento de la información técnica de las empresas de 
distribución eléctrica. Dichas pautas han sido aplicadas por las empresas en las fijaciones 
anteriores del VNR, las mismas que en esta oportunidad se han incorporado en el anexo N° 
1 de la norma. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Sur Este. 
 
4.3.15 Comentario 8 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“A que se refiere Potencia Segura.” 
 
4.3.16 Análisis 8 
 
Para efectos de la guia, la potencia segura es la potencia firme garantizada en caso uno de 
los transformadores del Centro de Transformación falle y sólo se aplica al sector típico 1. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Electro Sur Este, haciendo las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.3.17 Comentario 9 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“Debe considerarse la metodología para determinar el factor de carga del cliente, factor de 
simultaneidad y factor de contribución a la punta.” 
 
4.3.18 Análisis 9 
 
Los campos mencionados por Electro Sur Este y el campo “Consumo del cliente” de la tabla 
“Suministro” no corresponden, por lo cual serán retirados. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Sur Este en relación a la definición 
de la metodología de cálculo de los factores mencionados. 
 
4.3.19 Comentario 10 
 
El comentario de Electro Sur Este es el siguiente: 
 
“Que información o resolución se debe tomar en cuenta para definir la zona monumental.” 
 
4.3.20 Análisis 10 
 
Para efectos de la guía se consideran zonas monumentales aquellos sectores de la ciudad 
que poseen un número apreciable de ambientes urbanos monumentales, valor histórico y 
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urbanístico de conjunto que requieren de un tratamiento especial en lo que respecta a la 
instalación, operación y mantenimiento de las instalaciones de distribución eléctrica con el 
fin de preservar el patromonio cultural. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Electro Sur Este, haciendo las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 

4.4 Luz del Sur 
 
Luz del Sur remitió sus comentarios al proyecto de norma mediante oficio N° SGID-339-03 y 
vía correo electrónico el 01/12/2003. 
 
4.4.1 Comentario 1 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“La información solicitada en la guía para la elaboración del VNR es muy amplia y variada, y 
en algunos casos la empresa eléctrica no dispone de ella o la tiene en forma parcial. 
 
El contar con toda la información solicitada implicaría que las empresas distribuidoras 
tengan que asignar recursos (incurriendo en cuantiosos gastos operativos y administrativos) 
para obtener la información actualizada y debido al corto tiempo que existe para la entrega y 
validación de la información existe la posibilidad de que parte de la información solicitada no 
se pueda entregar por no existir o estar incompleta.” 
 
4.4.2 Análisis 1 
 
Cabe mencionar que la estructura de datos e información que las empresas remitirán es el 
resultado del análisis de los anteriores sistemas de información utilizados para la 
elaboración del anterior VNR (VNRinfo y SICODI), que han sido actualizadas a través de las 
nuevas tecnologías para el procesamiento y representación gráfica de la información (SQL 
Server y Sistemas GIS), lo que permitirá un mejor análisis para efectos de la fijación del 
VNR. 
 
Con relación a los costos en que se incurrirá, estos forman parte de los costos del Valor 
Agregado de Distribución. 
 
La estructura de datos técnica y gráfica permitirá contar con la información necesaria para 
verificar la consistencia y exactitud de la información remitida por la empresa. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.3 Comentario 2 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“La información solicitada en las Tablas de Estructura de Datos Técnicos y Gráficos en 
algunos casos no coincide con la descripción dada en los numerales de la información de 
las instalaciones eléctricas existentes.” 
 
4.4.4 Análisis 2 
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Se realizará la revisión correspondiente, modificándose lo pertinente tanto en la parte de 
descripción de la información como en las tablas de la estructura de datos técnica y gráfica. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.5 Comentario 3 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“Consideramos que el OSINERG-GART debe publicar los criterios de adaptación para 
realizar el cálculo del VNR Adaptado y su respectiva valorización.” 
 
4.4.6 Análisis 3 
 
Los criterios generales son los establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento. Dichos criterios han sido especificados en las respectivas fijaciones del VNR 
de acuerdo con la información disponible y análisis realizados en cada fijación, por lo cual no 
se puede establecer con anterioridad criterios específicos ya que dependerá de la mayor 
información disponible y del resultado de mayores y mejores análisis. Además, existe un 
elemento adicional a considerar, en esta oportunidad, donde se está estableciendo una 
estructura de datos técnica y gráfica con mayor detalle, la misma que será considerada en 
los criterios que finalmente serán aplicados. 
 
Sin embargo, para efectos de la presentación de la información del VNR, las empresas 
utilizarán los siguientes criterios de adaptación: 
 
§ Con relación a las densidades de carga, tipo y tecnología de las instalaciones, los 

criterios utilizados en los estudios de costos del VAD de la última regulación tarifaria. 
§ Con relación al resto de criterios, se usarán los utilizados en la última fijación del VNR. 
 
Los criterios de adaptación definitivos en cada fijación del VNR, serán establecidos por la 
GART del OSINERG durante el proceso de fijación, los mismos que serán comunicados 
oportunamente a las empresas. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.7 Comentario 4 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“Asimismo se debe remitir a las empresas distribuidoras el cronograma del Proceso de 
Cálculo del VNR, donde indique las fechas de inicio y fin del proceso, entrega de información 
de metrados, costos estándares de inversión, periodos de verificación de campo, así como 
los medios o sistemas en los cuales se reportarán al OSINERG. Esto permitirá planificar las 
actividades y cumplir con los plazos que se establezcan para la regulación tarifaria.” 
 
4.4.8 Análisis 4 
 
El objetivo de la norma es establecer los requerimientos de información y procedimientos 
para efectos de la presentación de la información del VNR. El cronograma del proceso de 
cálculo del VNR no forma parte de la norma. Este se estructurará considerando los demás 
procesos previstos en la regulación de las tarifas de distribución. Cabe mencionar que el 
OSINERG comunicará oportunamente el cronograma, así como entregará los softwares 
correspondientes. 
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Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.9 Comentario 5 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
Luz del Sur señala que en el punto 2.1 de la norma se indica que la información de las 
instalaciones de distribución eléctrica falta incluir un cuarto grupo referente a las 
“Instalaciones No Eléctricas”, lo cual debe ser señalado debido a que las empresas deben 
presentar los metrados y valorizaciones de las Instalaciones No Eléctricas. 
 
4.4.10 Análisis 5 
 
Se acoge la sugerencia de Luz del Sur, haciéndose las precisiones y modificaciones 
pertinentes en la norma. 
 
4.4.11 Comentario 6 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
Con relación al punto 2.2 de la norma, Luz del Sur indica que utiliza el sistema PSAD56 que 
representa de manera adecuada la información gráfica. Además agrega que este sistema es 
oficial y es reconocido por las autoridades normativas. 
 
4.4.12 Análisis 6 
 
OSINERG previó que la información de coordenadas se presente en el datum WGS84, en 
vista de que es un datum estándar de mayor precisión, utilizado en el país por diferentes 
organismos y empresas que usan equipos GPS de última generación. Sin embargo, las 
empresas podrán enviar su información de coordenadas en cualquiera de los datums 
PSAD56 o WGS84, o el que defina el OSINERG posteriormente, siempre y cuando, toda la 
información de la empresa se remita en un mismo datum y zona UTM. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz del Sur, haciéndose las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.4.13 Comentario 7 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“Se debe especificar a que se refieren con Potencia Segura del Centro de Transformación.” 
 
4.4.14 Análisis 7 
 
Para efectos de la guia, la potencia segura es la potencia firme garantizada en caso uno de 
los transformadores del Centro de Transformación falle y sólo se aplica al sector típico 1. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz del Sur, haciendo las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.4.15 Comentario 8 
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El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“En nuestro sistema los tramos laterales y troncales no se tienen definidos y su concepto es 
relativo y no absoluto en un sistema tan dinámico como el de distribución eléctrica. Por lo 
tanto no se remitirá esta información.” 
 
4.4.16 Análisis 8 
 
La información de tramo troncal o lateral permitirá un mejor análisis y adaptación de las 
secciones de los conductores y cables de las redes de media tensión con la finalidad de que 
guarden una relación lógica entre lo que corresponde usar en redes troncales y laterales. 
Asimismo, permitirá un mejor análisis y adaptación del equipamiento de los equipos de 
protección y seccionamiento de la red de media tensión. 
 
Cabe mencionar que una red diseñada, construida y operada adecuadamente, es decir con 
criterios de optimización técnica y económica, se define con claridad entre lo que es un 
alimentador troncal o principal, alimentador lateral e incluso enlaces auxiliares. En la 
práctica, las empresas distinguen entre ambos tipos de circuitos por las siguientes razones: 
 
§ Utilizan diferentes secciones de conductores para cada tipo. 
§ Sólo utilizan interruptores y reles en alimentadores principales. 
§ Al establecer criterios de diseño basados en consideraciones de confiabilidad 

consideran, o deberían considerar la diferenciación entre un alimentador troncal y lateral, 
en base a lo cual se establece los equipos de protección y seccionamiento que debe 
instalarse en cada caso. 

§ En los modelos matemáticos que utilizan las empresas con miras a estudios de 
adaptación económica y planificación de la red, se distingue claramente alimentadores 
troncales y laterales. 

 
El no tener esta distinción entre troncal y lateral podría dificultar la realización de análisis 
estadísticos y de comportamiento de la red, tales como índices de interrupciones, costos de 
operación y mantenimiento, etc. 
 
En conclusión, la distinción entre alimentadores troncales y laterales es de uso frecuente en 
estudios y análisis de adaptación económica de los sistemas de distribución realizados por 
las empresas, por lo cual cuentan con dicha información. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.17 Comentario 9 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“Para el cáculo del VNR la información de Acometidas y Suministros no son relevantes, por 
lo tanto consideramos que no es necesario destinar recursos para remitir esa información. 
 
Adicionalmente les informamos que no tenemos información de los factores de carga, factor 
de simultaneidad, factor de contribución a la punta asociados a los suministros.” 
 
4.4.18 Análisis 9 
 
La información de acometidas y suministros es necesaria para los análisis de densidades 
de carga previos al proceso de adaptación de las instalaciones, por lo cual su remisión es 
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obligatoria. Cabe mencionar que Luz del Sur remitió la información mencionada en la fijación 
del VNR correspondiente al año 2001. 
 
Con relación a los datos de factores de carga, simultaneidad y contribución, así como el 
campo “Consumo del cliente” de la tabla “Suministro”, estos no corresponden, por lo cual 
serán retirados. 
 
Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia de Luz del Sur en lo referente a los 
factores de carga, coincidencia y contribución. 
 
4.4.19 Comentario 10 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“La información referente a tramo de vía, parques, zonas históricas o monumentales se 
tiene en forma parcial y su relevamiento en campo sería bastante laborioso, además esta 
información no es relevante para el cálculo del VNR, por lo que se remitirá la información 
con que cuente la empresa.” 
 
4.4.20 Análisis 10 
 
La información catastral solicitada es necesaria para efectuar diversos análisis relacionados 
con la determinación de las instalaciones eléctricas adaptadas, así como para realizar las 
labores de verificación en campo de las instalaciones de distribución eléctrica. Por otro lado, 
la información que se solicita es concordante con la información que remiten las empresas 
como parte de los requerimientos para la fiscalización de la norma de calidad y fijaciones 
anteriores del VNR. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.21 Comentario 11 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“El proceso de altas y bajas no es relevante para el cálculo del VNR, ya que en cada fijación 
se realiza una revisión y cálculo de todas las instalaciones existentes por lo que la 
verificación de altas y bajas de manera tan detallada como se plantea no es relevante. 
 
Para las instalaciones no eléctricas no se debe considerar el tema de Altas y Bajas ya que 
es difícil llevar un control de los movimientos de este tipo de inversiones, lo que proponemos 
es que se consideren estas instalaciones como nuevas.” 
 
4.4.22 Análisis 11 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 77° de la Ley de Concesiones Eléctricas y 159° de 
su Reglamento, en el caso de obras nuevas y retiros de las instalaciones, OSINERG 
incorporará o deducirá el respectivo VNR. Asimismo, el concesionario debe poner en 
conocimiento del OSINERG, en los plazos y oportunidades que esta determine, toda 
inversión en obras de distribución que aumente su VNR. Por otro lado, el concesionario 
comunicará anualmente al OSINERG el retiro de las instalaciones innecesarias para la 
prestación del servicio a fin de ser excluidas del respectivo VNR. 
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Por lo señalado, las empresas deben tomar las medidas necesarias para llevar el control de 
las altas y bajas de las instalaciones de acuerdo a la pautas señaladas en la nueva Guía del 
Elaboración del VNR. 
 
En vista de que la nueva Guía de Elaboración del VNR prevee la fijación del VNR a través de 
un sistema de información técnica y gráfica con una estructura de datos actualizada, para la 
fijación del VNR correspondiente al año 2005, y sólo en esta última oportunidad, las altas y 
bajas se determinarán por diferencia de la información consolidada a nivel empresa. A partir 
de julio de 2004, las empresas deberán llevar el control de las altas y bajas de sus 
instalaciones, de acuerdo con lo señalado en la norma. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.23 Comentario 12 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“Consideramos que el OSINERG-GART debe publicar los criterios de adaptación para 
realizar el cálculo del VNR con su respectiva valorización. Esto con la finalidad de aclarar y 
definir criterios que servirán para el proceso de cálculo del VNR.” 
 
4.4.24 Análisis 12 
 
Tal y como se mencionó, los criterios generales son los establecidos en la Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento. Dichos criterios han sido especificados en las 
respectivas fijaciones del VNR de acuerdo con la información disponible y análisis realizados 
en cada fijación, por lo cual no se puede establecer con anterioridad criterios específicos ya 
que dependerá de la mayor información disponible y del resultado de mayores y mejores 
análisis. Además, existe un elemento adicional a considerar, en esta oportunidad, donde se 
está estableciendo una estructura de datos técnica y gráfica de mayor detalle, la misma que 
será considerada en los criterios que finalmente serán aplicados. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.25 Comentario 13 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“En la guía se solicita que los reportes se entregarán en medio impreso, debido a que la 
cantidad de información es muy amplia y detallada, esto generaría la impresión de grandes 
volúmenes de reportes. Por lo que se solicita que los reportes sean entregados en forma 
magnética.” 
 
4.4.26 Análisis 13 
 
Los reportes que serán entregados en medio impreso se han sido precisados en el numeral 
5 de la Guía de Elaboración del VNR. 
 
Tal y como se señala, se entregarán en medio impreso los siguientes reportes: 
 
§ A nivel de empresa. 
§ A nivel de sector típico. 
§ A nivel de sistema eléctrico. 
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Sin embargo, se precisará que se trata de los reportes A1, A2, B1 y C1. 
 
Por lo mencionado, la sugerencia de Luz del Sur está considerada en la norma. 
 
4.4.27 Comentario 14 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
Luz del Sur solicita la asignación de códigos a instalaciones de redes de media tensión en 
22.9 kV y 10 kV, así como de banco de condensadores. 
 
4.4.28 Análisis 14 
 
El código VNR para las redes en 22.9 kV, tendrán un atributo de código de tensión, lo que 
permitirá diferenciar las redes por nivel de tensión. Por ello no se requiere códigos 
específicos para redes en 22.9 kV. 
 
Los demás códigos de redes y banco de condensadores se incoporarán para efectos de la 
remisión de la información de las instalaciones existentes. 
 
Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia de Luz del Sur, haciéndose las 
precisiones y modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.4.29 Comentario 15 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“La información de las tablas de estructura de datos técnicos y gráficos en algunos casos 
no coincide con los requerimientos de información. ¿Cuál es válida? 
 
4.4.30 Análisis 15 
 
Se realizará la revisión correspondiente, modificándose en la guia lo pertinente tanto en la 
parte de descripción de la información como en las tablas de la estructura de datos técnica y 
gráfica. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.31 Comentario 16 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“Se necesita un Código para SE Elevadora de Tensión 6MVA 10kV/22.9kV.” 
 
4.4.32 Análisis 16 
 
Se incoporará el código solicitado para efectos de la remisión de la información de las 
instalaciones existentes. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.33 Comentario 17 
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El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“El ancho de campo especificado para el Campo 1, Identificador de la Tabla Salida en Baja 
Tensión, es insuficiente para los códigos que maneja nuestro sistema. Se Sugiere ampliar a 
10.” 
 
4.4.34 Análisis 17 
 
Se modificará el tamaño de campo a 12 caracteres de todos los identificadores, nombres y 
etiquetas de las tablas de datos, dándose el tamaño suficiente para la variedad de códigos 
que manejan las empresas. 
 
Por lo mencionado, se acepta la sugerencia de Luz del Sur. 
 
4.4.35 Comentario 18 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
“¿Debería considerarse la información para la adaptación por zona corrosiva, zona de vías 
angostas y densidad?” 
 
4.4.36 Análisis 18 
 
Para efectos de la presentación de la información del VNR, las empresas utilizarán los 
siguientes criterios de adaptación: 
 
§ Con relación a las densidades de carga, tipo y tecnología de las instalaciones, los 

criterios utilizados en los estudios de costos del VAD de la última regulación tarifaria. 
§ Con relación al resto de criterios, se usarán los utilizados en la última fijación del VNR. 
 
Los criterios de adaptación definitivos en cada fijación del VNR, serán establecidos por la 
GART del OSINERG durante el proceso de fijación, los mismos que serán comunicados 
oportunamente a las empresas. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz del Sur, efectuándose las modificaciones 
pertinentes en la guia. 
 
4.4.37 Comentario 19 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
 
¿Cuál es le caracter que se usa como separador decimal? 
 
4.4.38 Análisis 19 
 
Se considerará el caracter punto (.) como separador decimal en los valores numéricos. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz del Sur, haciéndose la precisión 
correspondiente en la norma. 
 
4.4.39 Comentario 20 
 
El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 
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“No existe una indicación sobre la obligatoriedad de los datos solicitados por cada campo de 
las entidades de la Estructura de Datos.” 
 
4.4.40 Análisis 20 
 
La norma que comprende sus capítulos y sus respectivos anexos, es de estricto 
cumplimiento por parte de las empresas para efectos de la remisión de la información de las 
instalaciones de distribución eléctrica. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 
 

4.5 Seal 
 
Seal remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 28/11/2003. 
 
4.5.1 Comentario 1 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Los códigos de los sistemas eléctricos deben de actualizarse a la topología actual y tal 
como se encuentra en el campo, ya que algunos sistemas eléctricos no existen como tal, 
caso SEAL. Así mismo la calificación para los sectores típicos también tienen que 
actualizarse a los sistemas eléctricos existentes.” 
 
4.5.2 Análisis 1 
 
Los códigos de sistemas eléctricos considerados en el proyecto de norma corresponden a 
los sistemas eléctricos existentes a la fecha. En el caso que dichos códigos requieran ser 
modificados, el OSINERG comunicará oportunamente las modificaciones. 
 
Con relación a la calificación en sectores típicos, cabe mencionar que el objetivo de la norma 
es establecer los requerimientos de información y procedimientos para efectos de la 
presentación de la información del VNR, y no la calificación en sectores típicos de los 
sistemas eléctricos. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Seal. 
 
4.5.3 Comentario 2 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“OSINERG debe alcanzar el procedimiento para la codificación de materiales que no existan 
en la relación”. 
 
4.5.4 Análisis 2 
 
Con relación a la codificación de las instalaciones, se ha previsto que el OSINERG realice 
este proceso con el fin de llevar el control de los códigos e incorporar aquellos nuevos que 
correspondan. De existir códigos nuevos, estos deben ser solicitados por las empresas al 
OSINERG. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Seal. 
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4.5.5 Comentario 3 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Respecto a los criterios para la calificación de las instalaciones eléctricas adaptadas y las 
no eléctricas, OSINERG debe indicar claramente las resoluciones y/o criterios para dicha 
calificación.” 
 
4.5.6 Análisis 3 
 
Los criterios generales son los establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento. Dichos criterios han sido especificados en las respectivas fijaciones del VNR 
de acuerdo con la información disponible y análisis realizados en cada fijación, por lo cual no 
se puede establecer con anterioridad criterios específicos ya que dependerá de la mayor 
información disponible y del resultado de mayores y mejores análisis. Además, existe un 
elemento adicional a considerar, en esta oportunidad, donde se está estableciendo una 
estructura de datos técnica y gráfica con mayor detalle, la misma que será considerada en 
los criterios que finalmente serán aplicados. 
 
Sin embargo, para efectos de la presentación de la información del VNR, las empresas 
utilizarán los siguientes criterios de adaptación: 
 
§ Con relación a las densidades de carga, tipo y tecnología de las instalaciones, los 

criterios utilizados en los estudios de costos del VAD de la última regulación tarifaria. 
§ Con relación al resto de criterios, se usarán los utilizados en la última fijación del VNR. 
 
Los criterios de adaptación definitivos en cada fijación del VNR, serán establecidos por la 
GART del OSINERG durante el proceso de fijación, los mismos que serán comunicados 
oportunamente a las empresas. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Seal. 
 
 
4.5.7 Comentario 4 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Para los costos de inversión, OSINERG debe alcanzar los criterios y los medios para que 
cada empresa programe el estudio o elaboración de esta actividad.” 
 
4.5.8 Análisis 4 
 
El objetivo de la norma es establecer los requerimientos de información y procedimientos 
para efectos de la presentación de la información del VNR, y no los criterios para la 
elaboración de los costos estándar de inversión por parte de las empresas. Al respecto, la 
GART del OSINERG comunicará oportunamente las pautas a tener en cuenta en la 
elaboración de los estudios de los costos estándar de inversión. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Seal. 
 
4.5.9 Comentario 5 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
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“¿OSINERG GART tiene previsto una exposición sobre los alcances de esta nueva guía del 
VNR para las aclaraciones que pudiera existir, para la elaboración de la gran cantidad de 
información?” 
 
4.5.10 Análisis 5 
 
De igual manera a como se ha realizado en las fijaciones anteriores del VNR, la GART del 
OSINERG efectuará las exposiciones y aclaraciones necesarias para la elaboración de la 
información. Asimismo, brindará el soporte técnico necesario durante todo el proceso de 
fijación del VNR. 
 
Por lo mencionado, la sugerencia de Seal está siendo considerada por el OSINERG. 
 
4.5.11 Comentario 6 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“El software a elaborar que OSINERG GART va ha remitir a las empresas se recomienda, 
que debe ser para uso multiusuario para tener mayor acceso al llenado de información.” 
 
4.5.12 Análisis 6 
 
El OSINERG ha previsto que el software a utilizar para la remisión de la información del VNR 
sea multiusuario. 
 
Por lo mencionado, la sugerencia de Seal está siendo considerada por el OSINERG. 
 
4.5.13 Comentario 7 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Se entiende que para la determinación del VNR de las empresas distribuidoras, el 
OSINERG va a utilizar un software distinto al VNRinfo, se va a emplear los mismos códigos 
que se emplearon en el VNRinfo y respecto al SICODI este va a cambiar?” 
 
4.5.14 Análisis 7 
 
La gran mayoría de códigos son iguales a los utilizados en el VNRinfo. Sólo se ha hecho las 
modificaciones necesarias de acuerdo a la estructura actualizada de datos técnicos y 
gráficos. En el caso del SICODI, la GART oportunamente actualizará lo que corresponda. 
 
No obstante lo mencionado, debe precisarse que los códigos incluidos en los anexos N° 2 y 
N° 3 de la norma, reemplazan a los códigos anteriores. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Seal. 
 
4.5.15 Comentario 8 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“En el anexo 1, Pautas para la elaboración de la información, el OSINERG plantea una serie 
de casos referentes a criterios para el relevamiento de información, sin embargo en el 
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procesamiento anterior (año 2000) del VNR no necesariamente van a coincidir con estos 
criterios, ya que en su oportunidad el OSINERG no planteó casos típicos como se 
presentan en esta oportunidad. De que forma se van a tener que regularizar estas 
diferencias? Esto significa que en las altas y bajas van ha existir muchas 
incompatibilidades. Lo recomendable según es ingresar todo de nuevo.” 
 
4.5.16 Análisis 8 
 
Desde la aprobación, mediante la Resolución N° 014-95 P/CTE, de la Guía de Elaboración 
del VNR actualmente vigente, se ha desarrollado una serie de pautas que han servido para 
uniformizar los criterios de relevamiento de la información técnica de las empresas de 
distribución eléctrica. Dichas pautas han sido aplicadas por las empresas en las fijaciones 
anteriores del VNR, las mismas que en esta oportunidad se han incorporado en el anexo N° 
1 de la norma. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Seal. 
 
4.5.17 Comentario 9 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Con respecto a la tabla “Centro de Transformación”. 
 
Campo 9, Potencia Segura del Centro de Transformación, se requiere la definición de su 
cálculo o su procedimiento para calcularlo.” 
 
4.5.18 Análisis 9 
 
Para efectos de la guia, la potencia segura es la potencia firme garantizada en caso uno de 
los transformadores del Centro de Transformación falle y sólo se aplica al sector típico 1. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Seal, haciendo las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.5.19 Comentario 10 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Con respecto a la tabla “Nodo de Enlace”. 
 
Dar una descripción más detallada de esta tabla, indicando su relación con las demás 
tablas, así como su aplicación en la información eléctrica.” 
 
4.5.20 Análisis 10 
 
El Nodo de Enlace es el punto de conexión entre una subestación de distribución (SED) y un 
tramo de media tensión. Para ello cada Nodo de Enlace se relaciona con dos tablas, el 
mismo que tiene dos campos de enlace: el identificador de la SED y el identificador del 
tramo de media tensión. Se utiliza para determinar la topología y conectividad de las 
instalaciones de distribución eléctrica, por lo cual es necesaria la remisión de la información 
relativa a los nodos de enlace. 
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Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Seal, haciéndose las precisiones y 
aclaraciones correspondientes en la norma. 
 
4.5.21 Comentario 11 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Con respecto a la tabla “Suministro. 
 
En los campos 4, 5, 6, “Factor de carga del cliente”, “Factor de simultaneidad”, “Factor de 
contribución a la punta”. No se pueden calcular los valores en los suministros BT, debido a 
que no se tiene registro de su potencia de consumo o máxima demanda por lo que deben 
indicar el procedimiento de cálculo para estos casos para cada suministro.” 
 
4.5.22 Análisis 11 
 
Los campos mencionados por Seal y el campo “Consumo del cliente” de la tabla 
“Suministro” no corresponden, por lo cual serán retirados. 
 
Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Seal en relación a la definición de un 
procedimiento de cálculo de los factores mencionados. 
 
4.5.23 Comentario 12 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Con respecto a la tabla “Zona Monumental”. 
 
Indicar si se requiere que alguna entidad califique las zonas monumentales, ó el 
procedimiento a seguir para establecer las zonas monumentales en la información del VNR.” 
 
4.5.24 Análisis 12 
 
No se requiere que una entidad califique las zonas monumentales. Para efectos de la guía 
se consideran zonas monumentales aquellos sectores de la ciudad que poseen un número 
apreciable de ambientes urbanos monumentales, valor histórico y urbanístico de conjunto 
que requieren de un tratamiento especial en lo que respecta a la instalación, operación y 
mantenimiento de las instalaciones de distribución eléctrica con el fin de preservar el 
patromonio cultural. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Seal, haciendo las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
4.5.25 Comentario 13 
 
El comentario de Seal es el siguiente: 
 
“Con respecto a la tabla “Tramo de Vía”. 
 
a) No se especificado la definición de tramo de vía, de acuerdo a lo que estipula la norma 
técnica de alumbrado público, que dice: “Es parte de la vía que tiene el mismo tipo de 
alumbrado”. Se requiere aclarar la definición de este punto. 
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b) Al solicitar el ancho de la vía, ¿se incluye la acera?, y para los casos en que el tramo de 
la vía sea de diferentes anchos, ¿Cuál deberá indicarse?” 
 
4.5.26 Análisis 13 
 
Para efectos de la guía se considerará como tramo de vía a aquella parte de la vía que tiene 
el mismo tipo de alumbrado y el mismo tipo de vía. Esto debido a que las dos características 
señaladas definen el estándar de alumbrado que le corresponde. 
 
Con relación al ancho de la vía este incluye también la acera. En el caso que un tramo de vía 
tenga un ancho de vía variable, deberá considerarse un valor promedio en metros. 
 
Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Seal, haciéndose las precisiones y 
modificaciones pertinentes en la norma. 
 
 


